
ABSTRAK 

 

Generator adalah suatu peralatan yang utama pada sistem pembangkit tenaga listrik. Oleh karena 

itu perlu dilindungi terhadap bentuk-bentuk gangguan baik itu ganguan hubung singkat di luar 

generator maupun gangguan pada generator itu sendiri. Gangguan hubungan singkat pada 

generator sinkron lebih jarang, jika terjadi pada generator umumnya disebabkan oleh kegagalan 

isolasi, yang mana hal ini akan mengganggu kontiunitas pelayanan daya listrik. Gangguan-

gangguan yang akan terjadi mengganggu kontiunitas pelayanan daya listrik, dan juga 

menimbulkan ketidaksetabilan pemilihan jenis rele pengaman perlu dilakukan dengan seksama 

dengan meneliti frekuensi gangguan, dan kelebihan serta kekurangan jenis pengaman tersebut, 

rele pengaman juga berusaha membatasi daerah yang terkena gangguan seminimum mungkin 

sehingga mutu dan kendala penyaluran daya listrik dapat ditingkatkan salah satu generator dari 

gangguan yang meyebabkan kerusakan dengan menggunakan rele diferensial type SA-1. Prinsip 

kerja rele diferensial Pada waktu tidak terjadi gangguan keadaan normal atau gangguan di luar 

daerah pengamanan I1 dan I2 sama atau mempunyai perbandingan serta sudut fasa tertentu dalam 

hal ini rele tidak bekerja. Pada waktu terjadi gangguan di daerah pengamannya I1 (arus masuk)  
dan I2 (arus keluar) tidak sama atau perbandingannya secara sudut fasanya berubah dari keadaan 

normal, rele akan bekerja. 
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